
附件：
[bookmark: _GoBack]张家界市武陵源区2023年2季度生活饮用水卫生监测结果表
	序号
	检测项目
	单位
	限值标准
	董家峪水厂
（释迦尔幼儿园）末梢水
	董家峪水厂出厂水
	董家峪水厂
（释迦尔小区）末梢水
	索溪水厂出厂水
	索溪水厂
（机关幼儿园）末梢水
	索溪水厂
（山外山客栈）末梢水
	森林公园水厂出厂水
	森林公园水厂（森林公园门票站）末梢水
	森林公园水厂（健康学校）末梢水

	1
	色度
	度
	15
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2

	2
	浑浊度
	NTU
	1
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5

	3
	臭和味
	——
	无异臭、异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味

	4
	肉眼可见物
	——
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	5
	pH值
	——
	6.5~8.5
	6.84
	6.88
	7.24
	7.60
	6.93
	7.10
	6.78
	7.53
	6.67

	6
	游离余氯
	mg/L
	出厂水0.3~4；
末梢水≥0.05
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	7
	二氧化氯
	mg/L
	出长水0.1~0.8；
末梢水≥0.02
	0.15
	0.26
	0.17
	0.25
	0.15
	0.18
	0.52
	0.45
	0.32

	8
	总硬度
	mg/L
	450
	9.4
	11.9
	11.0
	17.5
	45.2
	26.5
	18.5
	14.0
	16.9

	9
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	24
	24
	23
	28
	70
	64
	25
	24
	23

	10
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050

	11
	氟化物
	mg/L
	1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1

	12
	氯化物
	mg/L
	250
	1.22
	1.32
	1.24
	0.49
	2.44
	2.39
	2.35
	2.10
	2.05

	13
	硫酸盐
	mg/L
	250
	4.47
	4.46
	4.42
	1.63
	7.19
	6.58
	3.35
	3.28
	3.28

	14
	硝酸盐氮
	mg/L
	10
	2.50
	2.49
	2.48
	0.16
	2.56
	2.79
	1.62
	1.58
	1.61

	15
	耗氧量
	mg/L
	3
	0.9
	1.5
	0.8
	1.6
	< 0.5
	< 0.5
	1.3
	1.2
	0.90

	16
	挥发性酚类
	mg/L
	0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002

	17
	氰化物
	mg/L
	0.05
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002

	18
	镉
	mg/L
	0.005
	0.00033
	0.00034
	0.00021
	< 0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	<0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006

	19
	铅
	mg/L
	0.01
	0.00307
	0.00221
	0.00234
	< 0.00007
	0.00013
	0.00024
	0.00060
	0.00051
	0.00113

	20
	铁
	mg/L
	0.3
	0.0140
	0.0088
	0.0177
	0.0014
	0.0055
	0.0024
	0.0370
	0.0359
	0.0702

	21
	锰
	mg/L
	0.1
	0.0326
	0.0379
	0.0330
	0.00012
	0.00175
	0.00064
	0.00948
	0.00758
	0.00779

	22
	锌
	mg/L
	1
	0.0499
	0.139
	0.0289
	0.0010
	0.0028
	0.0082
	0.0188
	0.0194
	0.0275

	23
	铝
	mg/L
	0.2
	0.160
	0.131
	0.190
	0.0086
	0.0096
	0.0095
	0.0101
	0.0073
	0.0076

	24
	铜
	mg/L
	1
	0.00229
	0.00254
	0.00317
	0.00076
	0.00140
	0.00064
	0.00105
	0.00254
	0.00349

	25
	硒
	mg/L
	0.01
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	0.0008
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	26
	汞
	mg/L
	0.001
	< 0.00004
	< 0.00004
	0.00005
	< 0.00004
	0.00005
	0.00009
	<0.00004
	< 0.00004
	< 0.00004

	27
	砷
	mg/L
	0.01
	0.00014
	0.00184
	< 0.00009
	0.00195
	0.00153
	0.00068
	0.00100
	0.00024
	< 0.00009

	28
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004

	29
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	30
	四氯化碳
	mg/L
	0.002
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	<0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	31
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	32
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	33
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


注：标红数值为不合格项。

	序号
	检测项目
	单位
	限值标准
	中湖黑峪水厂（石家峪村部)末梢水
	中湖黑峪水厂出厂水
	天子山水厂（王二姐餐馆）末梢水
	天子山水厂出厂水
	天子山水厂（天子山中心学校）末梢水
	中湖水厂（武陵源二中）末梢水
	中湖水厂
（玲御堂健康养生馆）末梢水
	中湖水厂
出厂水
	明德小学水池出厂水
	明德小学水池（明德小学）末梢水
	协合水厂
出厂水

	1
	色度
	度
	20
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2

	2
	浑浊度
	NTU
	3
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5

	3
	臭和味
	——
	无异臭、异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味

	4
	肉眼可见物
	——
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	5
	pH值
	——
	6.5~9.5
	7.07
	6.96
	7.28
	7.06
	6.85
	7.40
	6.98
	7.25
	7.16
	7.41
	7.66

	6
	游离余氯
	mg/L
	出厂水 0.3~4
末梢水 ≥ 0.05
	——
	——
	——
	——
	——
	1.02
	1.01
	1.05
	——
	——
	0.35

	7
	二氧化氯
	mg/L
	出厂水 0.1~0.8
末梢水 ≥ 0.02
	0.12
	0.11
	0.25
	0.37
	0.27
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	8
	总硬度
	mg/L
	550
	7.5
	9.4
	19.4
	28.6
	20.1
	45.2
	48.2
	41.5
	26.2
	24.2
	32.5

	9
	溶解性总固体
	mg/L
	1500
	21
	23
	43
	43
	42
	90
	92
	100
	69
	69
	66

	10
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050

	11
	氟化物
	mg/L
	1.2
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1

	12
	氯化物
	mg/L
	300
	0.53
	0.51
	1.33
	1.34
	1.33
	4.06
	6.02
	10.4
	2.52
	2.54
	6.73

	13
	硫酸盐
	mg/L
	300
	3.30
	3.42
	6.61
	6.60
	6.67
	5.78
	5.81
	5.75
	6.66
	6.66
	8.28

	14
	硝酸盐氮
	mg/L
	20
	1.52
	1.52
	1.62
	1.61
	1.63
	1.35
	1.34
	1.30
	2.79
	2.78
	1.03

	15
	耗氧量
	mg/L
	5
	0.8
	1.0
	1.2
	1.4
	1.0
	1.0
	0.8
	1.4
	1.8
	0.7
	1.9

	16
	挥发性酚类
	mg/L
	0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002

	17
	氰化物
	mg/L
	0.05
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002

	18
	镉
	mg/L
	0.005
	<0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	<0.00006
	< 0.00006
	<0.00006
	< 0.00006
	<0.00006
	<0.00006
	< 0.00006
	<0.00006

	19
	铅
	mg/L
	0.01
	0.00018
	0.00033
	0.00008
	0.00008
	< 0.00007
	0.00020
	0.00018
	0.00021
	0.00044
	0.00042
	<0.00007

	20
	铁
	mg/L
	0.5
	0.0017
	0.0091
	0.0032
	0.0025
	0.0027
	0.0019
	0.0014
	0.0019
	0.0173
	0.0160
	0.0010

	21
	锰
	mg/L
	0.3
	0.00350
	0.00895
	0.00148
	0.01370
	0.00299
	<0.00006
	< 0.00006
	0.00011
	0.00063
	0.00011
	0.0481

	22
	锌
	mg/L
	1.0
	0.0076
	0.0130
	0.0054
	0.0077
	0.0058
	0.0013
	0.0009
	0.0013
	0.0013
	< 0.0008
	0.0072

	23
	铝
	mg/L
	0.2
	0.0072
	0.0101
	0.0121
	0.0105
	0.0073
	0.0324
	0.0194
	0.103
	0.0852
	0.0575
	0.0073

	24
	铜
	mg/L
	1.0
	0.00069
	0.00046
	0.00035
	0.00040
	0.00036
	0.00050
	0.00081
	0.00031
	0.00047
	0.00072
	0.00339

	25
	硒
	mg/L
	0.01
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	26
	汞
	mg/L
	0.001
	<0.00004
	< 0.00004
	< 0.00004
	<0.00004
	< 0.00004
	<0.00004
	0.00007
	<0.00004
	0.00005
	0.00008
	<0.00004

	27
	砷
	mg/L
	0.05
	0.00059
	0.00196
	0.00045
	0.00099
	0.00032
	0.00159
	0.00162
	0.00133
	0.00074
	0.00071
	0.00067

	28
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004

	29
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	30
	四氯化碳
	mg/L
	0.002
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	31
	菌落总数
	CFU/mL
	500
	1.3×10²
	2.0×10²
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	3.3×10²
	3.9×10²
	2

	32
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	33
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出





	序号
	检测项目
	单位
	限值标准
	协合水厂
（协合小学）末梢水
	大米山水厂出厂水
	大米山水厂（蛮好屋）末梢水
	七眼泉水厂出厂水
	七眼泉水厂（红星雅居旁）末梢水
	协合龙尾巴水池（龙尾巴居民委员会）末梢水
	协合龙尾巴水池出厂水
	袁家界水池出厂水
	袁家界水池（阿凡达酒店）末梢水
	高云村水池出厂水
	高云村水池（百丈峡洗车场）末梢水

	1
	色度
	度
	20
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2
	< 2

	2
	浑浊度
	NTU
	3
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5
	< 0.5

	3
	臭和味
	——
	无异臭、异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味
	无异臭、
异味

	4
	肉眼可见物
	——
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无
	无

	5
	pH值
	——
	6.5~9.5
	6.80
	7.34
	7.22
	7.01
	7.42
	6.92
	7.04
	7.58
	7.26
	6.66
	6.59

	6
	游离余氯
	mg/L
	出厂水 0.3~4
末梢水 ≥ 0.05
	0.12
	——
	——
	——
	——
	0.12
	0.39
	0.33
	0.12
	——
	——

	7
	二氧化氯
	mg/L
	出厂水 0.1~0.8
末梢水 ≥ 0.02
	——
	——
	——
	0.32
	0.10
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	8
	总硬度
	mg/L
	550
	30.9
	13.4
	16.2
	47.1
	59.4
	24.8
	20.8
	9.1
	15.5
	6.2
	11.6

	9
	溶解性总固体
	mg/L
	1500
	65
	37
	35
	103
	101
	44
	44
	30
	24
	22
	22

	10
	阴离子合成洗涤剂
	mg/L
	0.3
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050
	< 0.050

	11
	氟化物
	mg/L
	1.2
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1
	< 0.1

	12
	氯化物
	mg/L
	300
	6.69
	0.54
	0.49
	2.31
	2.32
	5.27
	5.29
	0.49
	0.67
	0.48
	0.46

	13
	硫酸盐
	mg/L
	300
	8.14
	3.30
	3.20
	11.5
	11.5
	5.62
	5.64
	1.63
	2.63
	3.54
	3.59

	14
	硝酸盐氮
	mg/L
	20
	1.01
	1.83
	1.84
	2.56
	2.59
	2.05
	2.08
	0.16
	0.22
	2.96
	3.00

	15
	耗氧量
	mg/L
	5
	1.0
	1.2
	0.6
	1.1
	0.8
	0.6
	1.3
	1.6
	1.0
	1.5
	0.6

	16
	挥发性酚类
	mg/L
	0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002

	17
	氰化物
	mg/L
	0.05
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002
	< 0.002

	18
	镉
	mg/L
	0.005
	< 0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	<0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	< 0.00006
	0.00008
	0.00018

	19
	铅
	mg/L
	0.01
	<0.00007
	0.00025
	0.00031
	0.00022
	0.00024
	0.00013
	0.00021
	0.00019
	0.00033
	0.00067
	0.00160

	20
	铁
	mg/L
	0.5
	< 0.0009
	0.0030
	0.0035
	0.0035
	0.0024
	0.0041
	0.0054
	0.0011
	0.0065
	0.0026
	0.0022

	21
	锰
	mg/L
	0.3
	0.0887
	0.00011
	0.00012
	0.00026
	0.00064
	0.00157
	0.00139
	0.00430
	0.00031
	0.0130
	0.0165

	22
	锌
	mg/L
	1.0
	0.0089
	0.0051
	0.0047
	0.0063
	0.0082
	0.0175
	0.0122
	0.0057
	0.0067
	0.0524
	0.0762

	23
	铝
	mg/L
	0.2
	0.0012
	0.0066
	0.0098
	0.0069
	0.0095
	0.0075
	0.0088
	0.0173
	0.0136
	0.0391
	0.0555

	24
	铜
	mg/L
	1.0
	0.00095
	0.00036
	0.00018
	0.00062
	0.00064
	0.00071
	0.00077
	0.00057
	0.00061
	0.00073
	0.00116

	25
	硒
	mg/L
	0.01
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	26
	汞
	mg/L
	0.001
	< 0.00004
	< 0.00004
	< 0.00004
	<0.00004
	< 0.00004
	< 0.00004
	0.00004
	< 0.00004
	< 0.00004
	< 0.00004
	0.00009

	27
	砷
	mg/L
	0.05
	0.00046
	0.00100
	0.00072
	0.00090
	0.00068
	0.00018
	0.00064
	0.00053
	0.00036
	0.00117
	0.00046

	28
	铬（六价）
	mg/L
	0.05
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004
	< 0.004

	29
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	30
	四氯化碳
	mg/L
	0.002
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004
	< 0.0004

	31
	菌落总数
	CFU/mL
	500
	18
	4.4×102
	2.2×10³
（不合格）
	未检出
	1.6×102
	47
	26
	1.1×102
	31
	3.9×102
	1.0×10³
（不合格）

	32
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	4
（不合格）
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出

	33
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	不得检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出
	未检出


注：标红数值为不合格项。
